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今回の定期検査において、復水器内部にある原子炉給水ポンプ（Ａ）の戻り配管

さや管部及び原子炉給水ポンプ（Ｂ）の戻り配管の溶接部にひびを確認しました

（６月１２日及び１９日お知らせ済み）。

これらのひびは、復水器内部の配管内の流れによる振動によるものと考えられる

ことから、類似箇所全数（２２０箇所）について、昨日までに点検を終了いたしま

したが、ひびは認められませんでした。

なお、既にお知らせ済みのひびの確認された戻り配管さや管部と戻り配管溶接部

につきましては、今回の定期検査において、補修溶接及び配管取替など適切な補修

を実施してまいります。
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