
  

 富山火力発電所４号機の運転再開について

                                                                            平成27年1月23日
                                                                            北陸電力株式会社

 当社は、富山火力発電所４号機（定格出力25万kW）において、ボイラー過熱器スプレー

水の流量調節弁の１つが一定の開度より閉まらない状況を確認したことから、発電を停

止し、点検・補修を行うこととしました。　　　　　　　(1月19日お知らせ済み)

　点検の結果、流量調節弁の上流に設置されている逆流防止弁内部で剥がれた溶接金属の

一部が、流量調節弁の流量を調節している部分に挟まり、流量調整弁が閉まらない状態

になっていることを確認しました。

　その後、流量調節弁の手入れを行い、昨日（1月22日）16時30分に運転を再開、異常の

ないことを確認しました。

　なお、当該の逆流防止弁については昨年末に取替え済みであり、現在使用しているも

のについては、今回点検し異常のないことを確認しております。

　当社は、今後も発電所のより一層の安全運転に努めてまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

【別紙】ボイラー過熱器スプレー系統　概要
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【ボイラー過熱器スプレー系統 概要】 
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