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本日までに、志賀原子力発電所１号機、非常用ディーゼル発電設備Ａ号機の

クランク軸について浸透探傷試験を実施し、健全であることを確認しました。

非常用ディーゼル発電設備Ｂ号機についても、健全性を確認した新品のクラ

ンク軸に交換するとともに、試運転により問題なく運転できることを確認して

おります。

今後、非常用ディーゼル発電設備Ａ号機の試運転を実施した後、全ての非常

用ディーゼル発電設備について国による機能検査を実施し、最終的に健全性を

確認することとしております。
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