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　本日（10月19日）15時40分頃、滑川市江尻地内において、当社の送電線張替工事現場

にて火災が発生しました。発見した作業員が消火活動を行うとともに、消防へ通報しま

した。その後、滑川消防署により消火活動が行われ、18時23分に鎮火が確認されまし

た。

　火災の原因は、送電線張替工事の準備作業で使用していた工事用発電機から発生した

火花が、プラスティック製仮設資材に着火したことによるものです。

　この火災による停電および負傷者は発生しておらず、周辺への延焼等の公衆被害も発

生しておりません。

　地元の皆さまをはじめ関係の方々に、ご心配・ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上

げます。今後このような火災を発生させないよう、再発防止を徹底してまいります。
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