
  

 富山火力発電所４号機の運転停止について

                                                                            平成27年6月3日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、富山火力発電所４号機(定格出力：25万kW)において、ボイラーの水位計付近

からの蒸気漏洩を確認したことから、本日（6月3日）13時05分に発電を停止しました。

　今後、原因について調査するとともに当該箇所の補修を速やかに行ってまいります。

　富山火力発電所４号機の停止により供給力は減少いたしますが、一定の予備力は確保

できる見込みであり、安定供給に支障はないと考えております。

　今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせしてまいります。
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【別紙】ボイラー 概要図
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