
  

 手取川第二発電所の運転停止について

                                                                            平成27年12月25日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社の手取川第二発電所(最大出力：８万７千kW)は、運転中に発電機の故障を検知し

たことから、12月23日（水）午前９時53分に自動停止しました。故障原因や復旧見込み

については、現在、調査・検討中です。

　当面の電力需給バランスについては、一定の予備力は確保できる見通しであり、電力

の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまい

ります。今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせしてまいりま

す。
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